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街渠桝から本管
接続
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勾配1.0%以上
1号マンホール
マンホール蓋T-25
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※協議の対象は最終桝から一次放流先までとする。

※宅内の排水管の土被り：20cm以上確保。

※本管上での取付管間隔は1m以上とする。

※取付管については本管に支管接続とし勾配は1.0%以上とする。

※予定建築物の用途：一戸建ての住宅

※排水管の放流口については、水路の通常水位より上に設置すること。

※管が交差する場合はクリアランスを10cm以上確保すること。

※雨水桝には泥だめ15cm以上。

※土被り0.60m未満且つ車輌通行箇所については重圧管又はコンクリート全巻管。

※マンホールでの管接続の削孔同士の間隔（残り代）は内面側で10㎝以上確保すること。

※管がVU・PRPの場合、マンホールへの接続には可とう継手を使用すること。

※位置指定道路の自由勾配側溝と東側県道で地盤差を生じさせないこと。

※自由勾配側溝桝は道路用地内に設置すること。道路用地と桝の間に残地が生じる場合は、

間詰コンクリート等を施工し、道路と宅地の境は構造物で分けること。

　断面方向の接続位置は本管の中心線より上方とする。

※当該道路位置指定の広告日以後１年以内にこれに隣接して開発行為を行う

場合は協議すること。
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その他の諸費用

下水受益者負担金　150円／㎡
ゴミステーション設置等費用　30,000円




